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1 Einleitung

1.1 Ziele des Beleuchtu ngskonzepts
Die Gemeinde Turbenthal plant, in den kommenden Jahren die öffentliche Beleuchtung wei-
ter zu erneuern. Dieses Beleuchtungskonzept bildet die Grundlage für eine einheitliche und
zukunftssichere Modernisierung der Beleuchtung in der Gemeinde. Die Beleuchtung soll eine
angemessene Sichtbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner ermöglichen. Zudem
sollen die Attraktivität der Gemeinde hervorgehoben sowie unnötige Lichtimmissionen ver-
mieden werden. Grundlage hierfür sind die gültigen Normen und Richtlinien für die öffentli-
che Beleuchtung.

Dem Charakter und dem Erscheinungsbild des Dorfes soll durch eine möglichst einheitliche
Beleuchtung in den verschiedenen Ortsteilen entsprochen werden. ln Neubrunn kommen
spezielle Nostalgie-Leuchten zum Einsatz.

Zentrale Orte und Plätze können mit dekorativen Leuchten gezielt hervorgehoben und auf-
gewertet werden.

Die Beleuchtungs-Lösungen werden so ausgeführt, dass mit zeitgemässen Beleuchtungs-
technologien und mit einem modernen Betriebsregime, eine möglichst energieeffiziente und
ressourcenschonende Beleuchtung erreicht wird. Dies soll durch eine professionelle Licht-
planung sowie die Auswahl geeigneter Leuchten umgesetzt werden.

1.2 Grundsätze
Die Beleuchtung wird gemäss den aktuellen Standards im Bereich Sichtbarkeit und Ver-
kehrssicherheit sowie gemäss den aktuellen Anforderungen im Bereich Energieeffizienz und

der Vermeidung unerwünschter Lichtimmissionen geplant. Hierfür kommen die folgenden
Normen und Richtlinien zur Anwendung:

SN EN 13201: Teile 1-5

SLG Richtlinie 202 (Grenzwerte für Energie und Lichtimmissionen)

stA 491

Neue Beleuchtungen sollen in LED-Technologie realisiert werden. Diese ermöglicht derzeit
das Optimum in Sachen Energieetfizienz. Zudem lässt sich damit das Licht noch besser auf
die zu beleuchtenden Flächen lenken.
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2 Bestehende Beleuchtung

2.1 Stand und Entwicklung der öffentlichen Beleuchtung
Die öffentliche Beleuchtung in Turbenthal umfasst derzeit 378 Leuchtstellen der Gemeinde sowie
163 Leuchtstellen in der Zuständigkeit des Kantons.

Alte Quecksilberdampfleuchten welche seit dem Jahr 2015 nicht mehr in Verkehr gebracht werden
dürfen, gibt es nur noch eine einzelne am Kirchplatz. Von den aufgrund mangelnder Energieeffizi-
enz ebenfalls nicht mehr erhältlichen ,,Plug-in"-Leuchten sind keine im Bestand. Somit bestehen
diesbezüglich keine nennenswerten <Altlasten>. ln der Gemeinde sind bereits 111 Leuchten auf
LED-Technologie umgestellt. <lntelligente>> Zusatzsteuerungen, z.B. mit Bewegungsmeldern sind
im gesamten Ortsteil Neubrunn im Einsatz. Zusätzliche Dimmprofile auf den Leuchten, sind in den
an mehreren Strassen in der Gemeinde programmiert.

Das Dorf Turbenthal wird heute mit verschiedenen Typen und Generationen von Leuchten be-
leuchtet. Teilweise sind die Masthöhen sowie die Leuchten nicht mehr Stand der Technik, weshalb
in den nächsten Jahren entsprechende Massnahmen zu Erneuerung und zum Werterhalt der öf-
fentlichen Beleuchtung vorgeschlagen werden.

2.2 Bestandsleuchten
An den Strassen und Wegen in Turbenthal kommen derzeit vor allem folgenden Leuchtentypen
zum Einsatz:

tU, - -a?-

Leuchte Plaza Pilzleuchte Leuchte Sioptal Leuchte Mini-lridium

EKZ

Leuchte Roadvision Leuchte Speedsfar Leuchte Cora Leuchte Alma
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2.3 Ubersichtsplan
Der folgende Planausschnitt gibt eine erste Übersicht zum Alter der bestehenden Beleuchtungs-
Anlagen.

Die Farbskala hat folgende Bedeutung

Grün
Gelb
Rot

= Alter, Kandelaber Erstellungsjahr 0-20 Jahre
= Alter, Kandelaber Erstellungsjahr 2O-40 Jahre
= Alter, Kandelaber Erstellungsjahr > 40 Jahre

Bei den grün hinterlegten Anlagen wurde in den letzten 20 Jahren einer Erneuerung vorgenom-
men. Situativ lohnt sich hier bereits eine Umrüstung auf LED (Berücksichtigung von lnvestitionen
und grauer Energie).

Bei den gelb eingefärbten Feldern macht eine Umrüstung tendenziell Sinn, da die Kandelaber
(vorbehaltlich einer Standsicherheitsprüfung und einer Überprüfung der Masthöhe) noch einige
Jahre stehen bleiben können.

Bei allen rot markierten Feldern wäre es sinnvoll, die komplette Einheit zu ersetzen, da die Anlage
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Wenn dies in Enivägung gezogen wird, empfehlen wir die
Kabeltrassen etc. auch zu prüfen und gegebenenfalls gleichzeitig zu ersetzen.
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Eine detaillierte Übersicht ist im Anhang des Beleuchtungskonzepts angefügt.
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3 Konzept

3.1 Beleuchtungsgrundsätze

3.1.1 Lichtfarben

Die gesamte Beleuchtung wird zukünftig in 3000 Kelvin - also mit warmweissem Licht - realisiert.
Dieses bildet den bestmöglichen Kompromiss zwischen Energieetfizienzund Erkennbarkeit auf der
einen, und der subjektiven Empfindung von Menschen und möglichst geringen Auswirkungen auf
nachaktive Lebewesen auf der anderen Seite.

3.1.2 Erscheinungsbild
Die Masthöhen sollen, wo lichttechnisch möglich und sinnvoll, herabgesetzt werden. Dadurch kön-
nen unerwünschte Lichtimmissionen reduziert werden und das Erscheinungsbild der öffenflichen
Beleuchtung ist weniger dominant. Die Masten in den Quartieren werden in der Farbe RAL 7016
<anthrazit> und abgesetzt ausgeführt, an Sammel- und Hauptstrassen wird die Farbe <silbergrau>
RAL 7001 venruendet.

3.2 Beleuchtung von Strassen und Wegen

3.2.1 Wirkung
Strassen und Wege in Turbenthal sollen mit neuen, effizienten LED-Strassenleuchten beleuchtet
werden. Dabei steht eine gute, energieeffiziente und wirtschaftliche Beleuchtung im Fokus.

Für Plätze bietet die Leuchte City-Light eine entsprechende rundere Lichtuerteilung. Nostalgische
Bereiche können mit der Leuchte Baden ergänzt werden.

3.2.2 LED-Leuchtentypen

Die heute bereits eingesetzten LED-Modelle sollen für zukünftige Umrüstungen beibehalten wer-
den. Diese sind mit warmweissen LED-Modulen (3000K) bestückt:
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Leuchte Mini-lridium
( Q u a rti e r st ra s se n &W eg e)

Leuchte Baden (nostalgische&
ländliche Bereiche)

Leuchte Teceo
(Sammelstrassen)

Leuchte Alfons (mit
i nteg riefte r Steuerung)

I

Leuchte City-Light
(dekorative Bereiche, Plätze)

Leuchte SL20
(Hauptstrassen)

t..f-
*'-p

3.2.3 Massnahmen

Alte Leuchten und Masten sowie Anlagen mit veralteter Lichttechnik sollen sukzessive saniert be-
ziehungsweise ersetzt werden. Eine Reduktion der Typenvielfalt wird angestrebt.

Wenn für alte Leuchten kein Ersatz-Material mehr zur Verfügung steht, soll auch punktuell eine
Umrüstung auf neue LED-Leuchten erfolgen. Anzustreben ist immer ein Ersatz zusammenhän-
gender Strassen bzw. Teilabschnitte um eine einheitliche und gleichmässige Beleuchtung sowie
gute Sichtbedingungen zu gewährleisten. Um eine qualitativ hochwertige und gleichmässige Be-
leuchtung zu erhalten, müssen einzelne Masthöhen sowie Mastabstände angepasst werden.

EKZ

Eine Liste mit konkreten Vorschlägen befindet sich im Anhang.
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4 Steuerungskonzept

Die Beleuchtung der Gemeinde erfolgt derzeit im Halbnachtbetrieb. Das heisst, die Beleuchtung
schaltet in der Dämmerung - abhängig von der Umgebungshelligkeit - automatisch ein und löscht
zu der von der Gemeinde gewünschten Zeit nachts ab. Am Morgen schaltet das Licht zur ge-
wünschten Zeit ein und abhängig von der Umgebungshelligkeit wieder aus.

Dies geschieht über die zentrale Rundsteuerung, welche EKZ im gesamten Versorgungsgebiet zur
Verfügung stellt. Auf diese Weise kann El(Z für jede Gemeinde individuelle Schaltzeiten der Öf-
fentlich Beleuchtung umsetzen und es werden die Anforderungen an einen sicheren und störungs-
freien Betrieb der öffentlichen Beleuchtung erfüllt.

lm Steuerungskonzept wird nachfolgende zwischen Basis-Steuerung und ,,intelligenter" Beleuch-
tung unterschieden.

4.1 Basis-Steuerung/Schaltzeiten
Grundlage für die Schaltzeiten der Öffentlichen Beleuchtung ist ein politischer Prozess in der Ge-
meinde. Dies kann beispielsweise ein Entscheid des Gemeinderats auf Basis objektiver Kriterien,
wie z. B. des öffentlichen Verkehrs (letzte Verbindung + Heimweg) sein.

Auch das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Bewohner sowie ökologisch besonders schützen-
werte Gebiete spielen hierfür eine wichtige Rolle. Verbreitet im Kanton Zürich ist eine Halbnachtbe-
leuchtung, die wochentags bis um 1:00 Uhr nachts und morgens ab 5:00 Uhr leuchtet.

ln Turbenthal sind die Beleuchtungszeiten gemäss einem Beschluss der Gemeinde wie folgt defi-
niert:

Abends bis 1:00 Uhr
Morgens ab 5:00 Uhr

Es besteht jederzeit die Möglichkeit durch die EIG die gesamte Beleuchtung zu bestimmten An-
lässen oder Ereignissen via Gemeindebefehl ein- oder auszuschalten.

4,2 Intelligente Beleuchtungssteuerung
Die LED-Leuchten, welche in Turbenthal zum Einsatz kommen, sind seit 2016 standardmässig mit

einem steuerungsfähigen Betriebsgerät ausgestattet. Dieses lässt (auch nachträglich) die Pro-
grammierung eines individuellen Dimmprofils zu und weist eine DAL|-Schnittstelle für den zukünfti-
gen Anschluss einer externen Zusatzsteuerung auf.

Durch zusätzliche Steuerungen könnte beispielsweise eine zeitliche Unterscheidung nach Zonen
erfolgen. So könnten dem Dorfkern oder wichtigen Verkehrsverbindungen längere Betriebszeiten
zugewiesen werden. Eine solche Unterscheidung ist bereits heute möglich, allerdings kann man
nur zwischen Ganz- oder Halbnachtbeleuchtung wählen und keine unterschiedlichen Kalender
hinterlegen.
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5 Private Beleuchtungen

Um ein einheitliches Beleuchtungskonzept in einer Gemeinde zu erreichen, spielen auch private

Beleuchtungen wie beispielsweise Werbeschilder oder Weihnachtsbeleuchtungen eine Rolle.

Wenn die Gemeinde, Private in das Beleuchtungskonzept einbeziehen möchte, dann wären dies
wichtige Punkte welche beachtet werden sollten:

Lichtfarbe (3000K)

Betriebsdauer privater Beleuchtungen (2.8. Privatbeleuchtung soll nicht länger als ÖB
brennen)

Leuchtreklamen (Bau- und Zonenordnung auf Beleuchtungskonzept abgestimmt)

t
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Durch eine zusätzliche Funkvernetzung der Leuchten kann die Beleuchtung zeitgenau und syn-
chron gedimmt werden. Zudem kann an speziellen Tagen einfach ein unterschiedliches Profil hin-
terlegt werden. Auch eine lntegration von Bewegungsmeldern ist möglich.l 2 Ein Nachteil dieser
Lösung ist, dass sie zusätzliche Materialkosten für den Aufbau des Funknetzwerkes und der Steu-
erung von ca. 200 CHF fie nach Technologie) sowie höhere Unterhaltsaufiruände verursacht.

Umsetzung in Turbenthal:

lm Ortsteil Neubrunn sind alle Leuchten mit einer Funkvernetzung und Bewegungsmeldern ausge-
staüet. Das Licht wird damit volldynamisch gesteuert. Nähert sich eine Person oder ein Fahrzeug,
dann dimmen die Leuchten sequentiell hoch. Wird keine Bewegung mehr erkannt, dann dimmen
die Leuchten nach kurzer Zeit wieder herunter.

Darüber hinaus werden bereits zahlreiche Leuchten in Turbenthal über ein autonomes Dimmprofil
gesteuert. Diese befinden sind in den Bereichen: Zihlackerweg, Schulweg, Schürstrasse, Linden-
weg, Hinterdorfstrasse, Dorfstrasse und am Setzibach.
Die Steuerung über autonome Dimmprofile bietet den Vorteil, dass ohne Mehrkosten für die
Leuchte, bereits eine einfache Steuerung realisiert werden kann und damit der Energiebedarf und
die Lichtimmissionen nochmals reduziert werden.

Allerdings hat diese Art der Steuerung den Nachteil, dass aufgrund der autonomen Zeiterkennung
eine Verzögerung von 15-30 Minuten gegenüber der aktuellen Tagesszeit auftritt und zudem die
Umstellung von Sommer- auf Winterzeit nicht erkannt wird. Dies führt dazu, dass sich eine Leuchte
im schlechtesten Fall erst um 2:30 Uhr anstelle der standardmässig vorgegebenen Zeit, 1:00 Uhr,
abschaltet. Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass sich dies nicht mit dem allgemeinen Qualitäts-
verständnis deckt, wenn man eine neue Technologie einsetzt. Dies führt somit immer wieder zu

entsprechenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Nachteile dieser einfachen Technolo-
gie überuriegen in der öffentlichen Wahrnehmung.
Aus diesem Grund wird zukünftig auf eine Aktivierung der autonomen Dimmprofile zukünftig ver-
zichtet. Die Anlagen welche bereits mit einem solchen Dimmprofil programmiert sind, werden auf
eine normale Halbnachtschaltung zurückgestellt.

Auf den flächendeckenden Einsatz intelligenter Beleuchtungen wird zum jetzigen Zeitpunkt ver-
zichtet. Der Einsatz von Beleuchtungslösungen mit Bewegungsmeldern wird in naturnahen Gebie-
ten und an Fuss- und Velowegen sowie an ruhigen Quartierstrassen situativ geprüft. Am Bahnweg
soll eine solche Steuerung zum Einsatz kommen.

Dezeit laufen international Bestrebungen eine Schnittstelle für die Nachrüstung zusätzlicher Steu-
erungen in einem lndustriestandard zu regeln. Ein solcher Standard ermöglicht einen nachträgli-
chen Einsatz sowie den Austausch von Steuerungen verschiedener Anbieter. Sobald dieser Stan-
dardisierungsprozess abgeschlossen ist, wird EKZ diese Schnittstellen automatisch bei allen
Leuchtenmodellen einführen. 3

I httos://wwrrv.youtube.com/watch?v=hC llvqXSVB

2 httosJ/www.ekz.ch/wattdor

3 Voraussichtlich 2O2O
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